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Organisation du contrôle sanitaire de 
l’eau de distribution publique

Contrôle sanitaire par l’ARS  : 
Article R1321-15 du CSP, arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme 

de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire. 
Fréquence fonction du débit du captage et de la taille de la population 
desservie

Renforcé par l’arrêté préfectoral du 15/06/2004

- À la ressource (analyses RP/RS);

- Au point de mise en distribution : eau représentative de la 
qualité de l’eau sur un réseau de distribution (= UDI) 
(analyses P1/P2) : après traitement, ou au niveau d’un 
réservoir

- Aux robinets normalement utilisés pour le consommateur 
(analyses D1/D2)

Contrôle complémentaire de la surveillance de la qualité de l’eau 
par l’exploitant
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Critères de qualité des eaux destinées à
la consommation humaine

Limite de 
qualité

Eau brute Eau traitée Eau de source 
mention 
« nourrissons »

Par pesticide 2 ug/L 0,1 ug/L  
0,03 ug/L (aldrine, 
dieldrine, heptachlore, 
heptachlorépoxyde)

0,03 ug/L (aldrine, dieldrine, 
heptachlore, heptachlorépoxyde)

Somme des 
pesticides

5 ug/L 0,5 ug/L 0,1 ug/L

Références : 

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 
eaux destinées à la consommation humaine, 

Arrêté du 28 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de 
qualité des eaux conditionnées
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Gestion des risques sanitaires en cas de 
dépassement des limites de qualité
Instruction N°DGS/EA4/2010/424 du 9 décembre 2010

Dépassements des limites de qualité sur les eaux brutes
- Analyses complémentaires, et mise en œuvre d’une 

procédure d’autorisation exceptionnelle, sous réserve d’une 
eau traitée conforme

Dépassements limites de qualité eau traitée : gestion des 
situations de non-conformité

- Absence de signification sanitaire de la limite de qualité de 
0,1 ug/L, Fixation de Vmax : valeur sanitaire maximale,

- Evaluation des risques sanitaires fonction de la durée des 
dépassements, et de  l’amplitude des dépassements,

- Information de la population
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Synthèse du CS pesticides 2002-2012 (1)

En 2011 : 59 captages, 55 installations de traitement, 61 unités 
de distribution : 

- 272 prélèvements réalisés : 3 prélèvements non conformes en 
sortie de station de traitement charbon actif  (0,8 %)
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Synthèse du CS pesticides 2002-2012 (2)
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Synthèse du CS pesticides 2002-2012 (3)
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Synthèse du CS pesticides (4)

Pesticides hors organochlorés : 
- article L1321-2 du CSP  : périmètres de protection, outil de 

prévention des risques sanitaires : DAAF, DEAL, office de l’eau, 
profession agricole

- Surveillance de l’évolution de la qualité des ressources : 
adaptation des filières de traitement

Gestion des risques sanitaires  : contamination ressources de la
Basse-Terre par les pesticides organochlorés (dont 
chlordécone) : 

- Fiabilité des traitements : optimisation renouvellement filtres à
charbon actif (réunion ARS/maîtres d’ouvrage/exploitants, février 
2012)

- Surveillance exploitants/contrôle sanitaire ARS

- Information de la population
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Epandage aérien des pesticides : 
surveillance eau potable

Art 14. arrêté préfectoral 2012-
811 de dérogation du 
13/07/2012 : recherche des 
substances épandues dans 
l’eau destinée à la 
consommation humaine par 
l’ARS

Réunion du 20/08/2012 
ARS/Producteurs de 
Guadeloupe : 1er état des lieux 
: analyses réalisées sur 5 
captages ESU, et 5  captages 
ESO. Une détection de 
propiconazole (entre 7ng/L et 
20 ng/L)

Surveillance intégrée 
dans le CS de routine 
des communes 
concernées par 
l’épandage aérien : en 
articulation avec la 
surveillance du milieu 
DEAL/Office de l’eau
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Merci de votre attention

Pour plus d’informations, 

http://www.ars.guadeloupe.sante.fr

Service santé environnement : 

Tel  : 0590 99 49 64
nezha.leftah-marie@ars.sante.fr


